
Manual de instalare
Priză Livolo

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare. Producătorul nu va fi făcut responsabil
pentru orice deteriorări cauzate de operarea incorectă. Garanția produsului se va aplica
doar dacă produsul a fost instalat corect de un electrician autorizat.
1. Curentul electric trebuie să fie oprit în timpul instalării.
2. Cablarea trebuie făcută conform schemei de instalare.
3. Distanța dintre șuruburile de prindere este de 60mm, iar diametrul dozei ar trebui să
fie de cel puțin 72mm și adâncimea de 43mm.

Specificatii tehnice

Material Rama: Sticla Crystal termorezistenta

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Tensiune maxima: 100-250V/50~60Hz

Rezistenta: 16 A - 3,5kW

Tip: Standard EU (german)

Certificare: CE, RoHS



Schema de montare

Ansamblu




